


【対象容器】
容器製造業者及び符号：テイネン工業(株)
容器の種類 ：一般継目なし容器
容器材料 ：アルミニウム合金
内容積 ：公称 1.4 L（刻印：V 1.5）
容器の記号番号 ：ST14－10128 ～ ST14－12127

以下に該当する容器を見つけたら
お知らせください。

高圧ガス保安協会 機器検査事業部 容器検査課（TEL：03-3436-6104）
〒105-8447 東京都港区虎ノ門4－3－13 ヒューリック神谷町ビル
https://www.khk.or.jp/

容器の記号番号、TP及びFPの値 をご確認の上、
KHKホームページのWeb専用フォーム又はお電話にてお知らせください。

Web専用フォーム：https://www.khk.or.jp/inquiry/insp2021.html

TEL：03-3436-6104

ご協力をお願いいたします。

※ 誤った刻印の例です。
正しくは TP 24.5 M

FP 14.7 M です。
FP 24.7Mと刻印された容器が
あっても、14.7MPaを超える
圧力で充塡しないでください。

容器検査合格年月：
1997年4月～1999年12月
（4 . 97） （12 . 99）

https://www.khk.or.jp/inquiry/insp2021.html

	②依頼文チラシ
	スライド番号 1


